
30/06/14 - 01/01/14דוח  איכות המים בתקופה 

נקודות הדגימהד"מס

בצועתכנון
תוצאות 
חריגות

תוצאות  
תקינות

הערות

(1)6047047בארות1

1313013בריכות2

3430030כניסות לרשת3

(2)89889818880רשת ההספקה4

100598818970כ"סה

.הופסקה אספקת המים ממנה לרשת העירונית עד קבלת תוצאה תקינה- באר בה נמצא חשד לזיהום (1)

. שעות ותוצאותיהן היו תקינות24נערכו בדיקות חוזרות תוך , בנקודות  הדיגום ברשת האספקה בהן נתגלה חשד לזיהום(2)

.ל מצביעות על איכות מים תקינה"התוצאות הנ

"איכות המים"סיווג משנה 

מספר הבדיקות


